 (3階建直結給水)
水　理　計　算　書
同時使用水栓の想定
	階数
	取付器具
	水栓口径
	同時使用の有無
	使用流量

	
	A.
	
	
	

	
	B
	
	
	

	
	C
	
	
	

	
	D
	
	
	

	
	E
	
	
	

	
	F
	
	
	

	
	G
	
	
	

	
	H
	
	
	

	
	I
	
	
	

	
	J
	
	
	

	
	K
	
	
	

	
	L
	
	
	

	
	M
	
	
	

	
	N
	
	
	

	
	0
	
	
	


・同時使用水栓　　　　　　　　個
・上記内訳　　　　　　　　　　個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水栓数と同時使用水栓数
	水栓数
	同時使用水栓数

	　　１　　個
	　　　１　箇所

	２　～　４個
	　　　２　箇所

	５　～１０個
	　　　３　箇所

	１１～１５個
	　　　４　箇所


　　　　　　　　　　　　　　　　
損　失　水　頭　計　算　表
(3階建直結給水)
	
	口径ｄ(㎜)
	管延長ｌ(m)
	流量ｐ(ｌ/s)
	損失水頭ｈ(m)

	給水栓　Ａ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	メーター
	
	
	
	

	止水栓
	
	
	
	

	分水栓
	
	
	
	

	配水管から給水栓Ａまでの立上り高
	
	

	計
	
	


　　総損失水頭　　　Σｈ　＝　　　　　　　　m　＜　　Ｈ＝20.0m
　　配水管の最小動水圧（有効水頭）　Ｐ＝0.2　MPa（Ｈ＝20m）


















